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Änderungen vorbehalten 

  

7XT33 / 20 Hz Generator 
Supplementary Note Order-No.: C53000-X5674-C129-1
  

Sehr geehrter Kunde, 

bitte verwenden Sie das im 7XT33 vorhandene Relais nicht als Gerät-

OK-Relais, sondern als Melderelais. Die Leuchtdiode, bzw. der 

Relaiskontakt ERROR besagt: keine 20 Hz Spannung am Ausgang 

vorhanden. 

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch auf der Seite 9. 

Dear Customer, 

Please use the available relay in the 7XT33 as an alarm contact, not as 

a life contact. The LED and the relay contact ERROR, indicates that a 

20 Hz Voltage is not available. For further information see page 33 of 

the manual. 
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